10/3/2014 *** ATTO COMPLETO ***

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

DECRETO 10 febbraio 2014

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto
di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 74/2013. (14A01710)

(GU n.55 del 7-3-2014)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 74/2013)
recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e 1ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di
attuazione delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, ed in particolare:

l'art. 7, comma 5, secondo cui gli impianti termici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria devono essere muniti di un
"Libretto di impianto per la climatizzazione";

l'art. 8, comma 5, secondo cui, al termine delle operazioni di
controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere
e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza
energetica, nelle forme indicate all'Allegato A del medesimo
regolamento;

l'art. 7, comma 6, secondo cui i modelli dei libretti di impianto
di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza -energetica di cui
all'art. 8, comma 5, nelle versioni o configurazioni relative alle
diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e
caratterizzati da una numerazione progressiva che 1li identifica, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro 1l 1° 1luglio
2013, ferma restando la facolta' delle Regioni e Province autonome di
apportare ulteriori integrazioni;

Considerate le analisi sviluppate in fase istruttoria «con il
supporto tecnico-scientifico dal Comitato Termotecnico Italiano sulla
base delle esperienze fin qui maturate, delle evoluzioni previste
nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con
gli operatori del settore;

Considerata l'opportunita' di prevedere un lasso temporale di
adeguamento del sistema per l'adozione dei modelli aggiornati con il
presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi adempimenti
nel corso della stagione di riscaldamento;
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Decreta:
Art. 1

Modello di libretto di impianto
per la climatizzazione

1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti
di un "libretto di impianto per la climatizzazione"™ (di seguito: il
Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente
decreto.

Art. 2
Modelli di rapporto di efficienza energetica

1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di
controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di
climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW
e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12
kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di
controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, (di
seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati
IT, III, IV e V del presente decreto.

2. I1 comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.

Art. 3
Compilazione e modalita' di utilizzo dei modelli

1. Il1 1libretto e 1l rapporto sono compilati e utilizzati
conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 74/2013.

2. Gli allegati al ©presente decreto sono resi disponibili in
formato PDF sul sito del Ministero dello sviluppo economico e sono
pubblicati, nel medesimo formato e con i medesimi contenuti, anche
nell'ambito della documentazione inerente 1l catasto territoriale
degli impianti termici che ciascuna Regione predispone ai sensi
dell'art. 10, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 74/2013.

3. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o
dalle Province autonome ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 74/2013, sono predisposte sotto forma di
scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione
del libretto cui afferiscono.

4. Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili
anche dalle associazioni di categoria degli operatori termoidraulici
o da altri operatori del settore e dalle associazioni di interesse
senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per 1l'eventuale
aggiunta del logo delle associazioni, e <con evidenziazione degli
estremi del decreto ministeriale di adozione.

5. Al responsabile dell'impianto e' data facolta' di selezionare e
fare compilare e aggiornare le sole schede del 1libretto pertinenti
alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si
riferisce.

6. Nel caso di integrazioni dell'impianto «con componenti o
apparecchi aggiuntivi, il libretto e' aggiornato mediante
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compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti.

Nel <caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di
componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal
responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di
dismissione.

7. Il Libretto puo' essere reso disponibile anche in formato PDF, o
elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento
in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file,
stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione
da parte dell'autorita' competente.

8. Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, 1
"libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", gia' compilati e
conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II
del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al
Libretto.

9. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei 1libretto
di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di
efficienza energetica, i1l CTI mette a disposizione degli esempi
applicativi per le tipologie impiantistiche piu' diffuse.

Art. 4
Disposizioni finali

1. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003 sono
sostituiti dall'allegato I del presente decreto.

2. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono sostituiti dagli allegati II, III, IV e V del presente
decreto.

3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

I1 Ministro: Zanonato

Parte di provvedimento in formato grafico
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ALLEGATOI

1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO

indata .o

] Nuova installazione [] Ristrutturazione  [] Sostituzione del generatore L] Compilazione libretto impianto esisterte

1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELLEDIFICIO

IRQITIZZO 1o i s b e S s N Palazzo ..o Scala e Interno
COMTIUTIE 1ttt ettt ee et ese s e e e es b en PLOVINICIA tootiieie e e s ee s es e enn e
[0 singola unita immobitiare Categoria: [JE1 [le2 [e3 [es4 [es [es [Jez [Ees
Volume lordo riscaldato: .o {m?
Volume lordo raffrescato: ..o [m?

1.3 IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE | SEGUENTI SERVIZ!

1 Produzione di acqua calda sanitaria (acs) Potenza Utile ... [kw)
[ Climatizzazione invernale POLENZE ULLE woovoereeveeeee e ceeen (kw]
[] Climatizzazione estiva POLenza UL ..o (k)
L1 IO oo e e s

1.4 TIPOLOGIAFLUIDO VETTORE

] Acqua [ Aria L IO oottt e

1.5 [INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENERATORI

[T} Generatore a combustione 1 Pompa di calore [ Macchina frigorifera
[ Teleriscaldamento [ Teleraffrescamento [ Cogenerazione / trigenerazione
L AIPO oot et

Eventuale integrazione con:

[T] Pannelli solari termici: superficie totale lorda ..
I0 IO oottt ettt ees et st ettt eses oot s s POtenZa Ul oo (kW)

Per:  [[] Climatizzazione invernale [} Climatizzazione estiva [ Produzion@ 868 [l oeerieeeoonoseessseesireees

1.6 RESPONSABILE DELLIMPIANTO

COGNOME whviiriierieiiiaes sttt NOME cotiiirii e et CF ittt
RAGIONE SOCIALE 11ttt cr ettt st e PUVA it

Firma del responsabile
{Legale Rappresentante in caso di persona giuridical

Libretto impianto
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ALLEGATOI

21 CONTENUTO D’ACQUA DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE .........coornccencn. [1°)
2.2 DUREZZATOTALE DELLACQUA {°fr)

2.3 TRATTAMENTO DELLACQUA DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE [Rif. UNI 8065):
[ Assente

Addolcimento: ]
1 Filtrazione | durezza totale acqua IMpIANS weer e {°fr} [} Condizionamento chimico

Protezione delgelo:  [] Assente

Glicole etilenico

[ concentrazione glicale nel fluido termovetiore [SESURTE L) I [pH]
Glicole propilenico
El concentragiong glicole nel fluido termovettore [%] ................ ]pH]
2.4 TRATTAMENTO DELUACQUA CALDA SANITARIA [Rif. UNI 8065):
[] Assente
-, Addolcimento:
[ Fittrazione [ durezza totale uscita addolcitore ... (°frl [ Condizionamento chimico
2.5 TRATTAMENTO DELUACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA:
[] Assente
Tipologia circuito di raffreddamento:
{1 senza recupero termico [T] arecupero termico parziale [T} arecupero termico totale
Origine acqua di alimento:
[ acquedotto ] pozzo [T] acqua superficiale
Trattamenti acqua esistenti :
[J Filtrazione [ filtrazione di sicurezza
[ filtrazione a masse
[ 8lTO e
[ nessuntrattamento
[1 Trattamento acqua [7] addolcimento
[] osmosiinversa
] demineralizzazione
I SOOI
[] nessun trattamento
[] Condizionamento chimico [] aprevalente azione antincrostante
[T] aprevalente azione anticorrosiva
[[] azione antincrostante e anticorrosiva
[T biocida
[ altro...
[] nessun trattamento
Gestione torre raffreddamento:
[1 Presenza sistema spurgo automatico (per circuiti a recupero parziale)
CONTUCIDIITA BEQUE IN TNGTESSO 1.veureeresivaerreesseiaismerieessseseses e aesss a8 ese s8R em st ees s ebies [uS/em)
Taratura valore conduCIDILER INIZI0 SPUTGO i ceor e est e e e tene e en st nen e snee s enens (pS/em]

Libretto impianto
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ALLEGATOI

il sottoscritic
COBNOME it NOME vt {61 U
RAGIONE SOCIALE Lottt ca et st eem e caee e PIVA o

responsabile dellimpianto in quatita di  [7] proprietario [ Jamministratore
affida la responsabilita dellimpianto termico alla ditta
RAGIONE SOCIALE ..ottt bbb CCIAA s

Riferimento: contratto allegato, valido dal ... Bl

Firma del proprietario / @mMMINISEFAIONE ..ot sas st et

Firma del terz0 reSDONSAIILE .o s e et d s b e st e eSSt e

it sottoscritto
COBNOME ... oot NOME e CF et er st crsnn e

responsabile dellimpianto in gualita di [ proprietaric [“Jamministratere
affida la responsabilita dellimpianto termico alla ditta
RAGIONE SOCIALE

Riferimento: contratto atlegato, valido dal ..o Al v

Firma del proprietario / @IMIMIMISITATONE ... o rercemreeces o esresesesces e cens e essesesss s e essbene s 1o s s £e 8ot bere s cone s cen s

Firma del terzo responsabile

il sottoscritto
COGNOME ..ttt s NOME oo e CF it
RAGIONE SOCIALE Lo PUVA e

responsabile dellimpianto in qualita di [l proprietario [_Jamministratore
affida la responsabilita dell'impianto termico alla ditta
RAGIONE SOUIALE Lo et b COIAA Lt

Riferimento: contratto allegato, valido dal e =

Firma del proprietario / @MMINISITALONE L. e eresserere e sere e searee e sesesess s e aes s s eess et eseseane e see st nesssesenenemaresessones

Firma del terzo responsabile

il sottoscritto
COBNOME .o NOME L CF e
RAGIONE SOCIALE Lottt v st st e PIVA e

responsabile dellimpianto in qualitadi [T} proprietario [Jamministratore
affida la responsabilita dellimpianto termico alla ditta
RAGIONE SOCIALE .. cenra s s

Riferimento: contratto allegato, valido dal ... Al i i
Firma del proprietario / @MMINISITELONE ... e serses s ersses o sassses s ess e ses s asneses e e eres s e aeres s s e

Firma delterzo reSPONSEDILE .. ... et ettt et e el btttk s
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cop.C

ALLEGATO Hiart 1)

4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE

"1 Gruppo termico singolo

I Tubo/ nastro radiante

Gruppo Termico

GT i
Data di installazione ... Data di disSmiSSIONe ..o
Fabbricant® v e MOGEUD o s
MEEFICOLE. evv e
Combustibile ..o Fluido Termovettore ...
Potenza termica utile nominale Pnmax .o (kW) Rendimento termico utile @ Pnmiax .. (%)

[] Gruppo termico modulare con n® ... analisi fumi previste

[J Generatore d'aria calda

Matricola..
Combustibile i

Potenza termica utile nominale Pn max

[TJ Gruppo termico singolo

[ Tubo/ nastro radiante

Data di installazione ...,

Fabbricant® ..o

Data di diSMISSIONE ..ocvieivirisinriisriim s essiirenanssionenssini
MOTELLO oot

FLUIO TErMOVETTOre (..ot rset e

Rendimento termico utile 8 Pn max ..coacnccenern (%)

[ Gruppo termico modulare con n® ... analisi fumi previste

[ Generatore d'aria calda

Potenza termica utile nominale Pn max

[T] Gruppo termico singolo

1 Tubo / nastro radiante

Data di installazion® ..o e
Fabbricant@ ...
Matricola. oo e

COMBUSTIDILE woier it e e

Data di diSMISSIONE v sis e seresessen e reinies
MOABILD .
FLUIdO TRrmMOVETIOre ..o st aeenir et st
Rendimento termico utile a PRmax ..o [%)

7] Gruppo termico modulare con n® ... analisi fumi previste

[ Generatore d'aria calda

Data di installazione ...,

Matricola..

Potenza termica utile nominale Pr max

[T] Gruppo termico singolo

[ Tubo / nastro radiante

Fabbricante s

CombBUSTIDILE et

Data di disrmissione ...
MOGEUE 1o s

FLUido Termovettong ...

Rendimento termico utile a PR max ..o [%]

o

[T] Gruppo termico modulare con n® ... analisi fumi previste

[ Generatore d'aria calda

Libretto impianto
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cop.C

ALLEGATO Hiart 1)

4.2 BRUCIATOR! [se non incorporati nel gruppo termico)

Bruciatore Collegato al Gruppe Termico

Data di installazione e

Fabbricante ...

MEEFICOLA . ove e e st et
THIOLOGIA wooieiiie e

Portata termica max nominale v ewmerseeesssereecees (kw)

Madello ..

CombBustibile L

Portata termica min NOMINale ... oeseesesnssennens (kW]

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTI

Data di installazion® ...
Fabbricante v e
MEEFICOLE. e e e

Tipologia ..

Data di diISMISSIONE wuoveerieeerrieecreecere s e see e

MOTELD Lo e e

Combustibile ...

Fabbricante ...

MaFICOLA. .o
TIPOIOGIB corovciire e crcs et scn e e en

Portata termica max nominale ... kW)

Portata termica max nominale ..o (kW) Partata termica min nominale v (k)
Data di installazione ... Data di dismission® . s
Fabbricante ..o s MOTEIO oottt s
MEEFICOLE it s

THOOLBGIS oot st et e ComBUstiBle ot
Portata termica max nominale v {kw) Portata termica min nomMinale v (kW)
Data di installazione .......eeieceies e Data di diSMISSIONE w.cvevuirrerirrecrensiessis s ssse s smsss s
Fabbricante .o MOGEHD 1o
Matricola..

TIDOLOGI v e COMBUSHBILE vt
Portata termica max nominale ... e (kW) Portata termica min nominale ... (kW]
Data di installazione ... i Data di dismiSSione ..o it

Modello

CombustibIle

Portata termica min nominale ..., [ERROORO kW]

Libretto impianto
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ALLEGATO Hiart 1)

Recuperatore /
Condensatore
RC ..o
Data di installazione ... v Data di diSMISSIONE (v

Fabbricante ... Modello

A oo RPN Potenza termica nominale totale ... (KW

SOSTITUZION! DEL COMPONENT

Data di installazione ... Data di diSMISSIONE oottt
FabBricante . i MOTELLO .ot e
Matricola.. Potenza termica nominale totale ...

Data di Installazione ... Data di diSMISSIONE e e st
Fabbricante o s MOOUO ittt s
MATFICOLE e veecenrrieer et s e e Potenza termica nominale totale ........ceorcmerninrisieenns (kW)

Data di dismissione

Data di installazione ...

Fabbricante ...ccoecveerienes e s MOTELLD ere et e e e
MATFICOLE o1 et Potenza termica nominale totale ... (kW]
Data di inStallazione .o Data di diSMISSIONE v s
FabbriCamte ..ot MOTGELED 1oorvecirr ettt
MEEFIEOLE vttt et aba s Potenza termica nominale totale ... (kW]
Data di INStallaZioNe ..o.oovoceeioeceirece v Data di diISMISSIONE 1 oo
FabbriCante o MOTEULD .ottt s e
MEFICOLE e Potenza termica nominale totale ... (kW)
Data di installazione ... Data di disSMISSIONE e
FabBriCante ..o i i MOGBUD oo e ebe s e
[ U o] = ST RS Potenza termica nominale totale ..o, (kw]

Libretto impianto




7-3-2014 GAzzETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 55

ALLEGATOI

4.4 MACCHINE FRIGORIFERE / POMPE DI CALORE

Gruppo Frigo / Pompa di calore L o . o G
ppo Frigo/ 4 | Situazione alla prima installazione o alla ristruttiurazione dellimplanto termico

GF ............... i HCare hel éi)évta :adeggkata it Progiescive 5eiﬂcam{;onemes Cut g sthedd s nierisee
Data di installazione .. Data di dismMISSIONE v s PR
Fabbricante .o s MOAEUD i e
MBETICOLB oo sesssssssssss s Sorgente lato esterno: [ Aria [ Acqua
FLUIdO FrgOMIGRN0 vt Fluido lato utenze: Cara O Acqua

Ad assorbimento per recupero di calore
Ad assorbimento a fiamma diretta con cOMBUSTIBILE ... e
A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

circuiti n® L
Raffrescamento:  EER[o GUE] ...  Potenza frigorifera nominale ........ (kW] Potenza assorbita nominale ....... [kw)
Riscaldamento:  COPlom] ... Potenza termica nominale ... (kW) Potenza assorbita nominale ........ {kw]

Data di installazione ... Data di diSMiSSIONE .ot
Fabbricante ... s MOEELLD oottt et
MELFICOLE et Sorgente lato esterno: Oaria [ Acqua
FLUILD FAGOTITRND «evooerreeieseseeees oo ssssensseesonees Fluido lato utenze: Claria [ Acqua

Ad assorbimento per recupero di calore
Ad assorbimento a fiamma diretta con combustiDIle . e
A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

circuiti n® o,
Raffrescamento:  EER (o GUE] ........ Potenza frigorifera nominale ........ [kw]  Potenza assorbita nominale ... {kwi}
Riscaldamento:  COPlom] ... Potenza termica nominale ... {kw]  Potenza assorbita nominale ........ (kW)
Data diinstallazione ... Data di dismissione ... .
Fabbricante v e MOGEUO covvviri s s
Matricola .. Sorgente lato esterno: [ Aria [] Acoua

Fluide frigorigeno .. Fluido lato utenze: Haria O Acque

D Ad assorbimento per recupero di calore
Ad assorbimento a flamma diretta con CoOmMBUSTIDILE ... s s
A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

circuiti n® s
Raffrescamento:  EER (o GUE] ........ Potenza frigorifera nominale ........ [kW]  Potenza assorbita nominale ........ {kw]
Riscaldamento:  COPflom) ... Potenza termica nominale ... (kW]  Potenza assorbita nominale ........ (kW)
Data di installazione ... Data di diSMISSIONE ..ovcveerecr v carsceenes e
Fabbricante .. MOTELLO et
MALTICOLE 1eecis et sttt n s e s Sorgente lato esterno: Oaria O Acqua
Fluido frigorigeno ... Fluido lato utenze: Clarie [ Acqua

Ad assorbimento per recupero di calore
Ad assorbimento a flamma diretta con COMBUSTDIE Lottt en e
Aciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

cireuiti n® v
Raffrescamento:  EER [0 GUE] ........ Potenza frigorifera nominale ........ kW)  Potenza assorbita nominale ........ (kW)
Riscaldamento:  COPlom] ... Potenzatermicanominale ... (kW]  Potenza assorbita neminale ........ {kw]

Libretto impianto
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45 SCAMBIATOR! DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO / TELERAFFRESCAMENTO

Scambiatore

SCo.
Data di installazione ... Data di diSMISSIONE ..o
Fabbricante ... MOTBLLO oot
MEEFICOLE . . evv e e Potenza termica nominale totale ........oveeincveen (kW]

Data di installazion® ... e Data di disMISSIONE ..ot
FabbriCante ..o e s MOTGBUE oterrerier et e
Matricola... Potenza termica nominale totale ...

Data di installazione .. Data di dismissione

FabbriCante .ot PMOABLLO 1o ooeesi ettt et
MALFICOLAL . eevrrereaiee s conee s revs s ees s ees s et st ens s Potenza termica nominale totale ..., (kW]
Data di installazione ... i Data di dismiSsione ..o
Fabbricante . MOTBLO oottt e
MAETICOLAL s st smres st s Potenza termica nominale totale ..o (kW]
Data di installazione ... Data di dismisSsione .
FabbriCante .o MOELLO oottt
MAETICOLAL rvieeeean s eern et ser e esn e e ene s Potenza termica nominale totale ..o, kW]
Data di installazione .. s Data di dismiSsione i i
Fabbricante ..o MOTBLLD Lo
Matricola. ..o e Potenza termica nominale totale i kW]

Data di installazione .. Data di dismissione .

Fabbricante ... e MOTEBLLO oottt et cna s

L oo T, Potenza termica nominale totale v (kW]

Libretto impianto
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4.6 COGENERATORI/TRIGENERATORI

ALLEGATO Hiart 1)

Cogeneratore / Trigeneratore

Data di installazione .

Fabbricante ...

MELFICOLE et st e
TIEOLOGIA oo
Potenza termica nominale [massimo recupero} ... [kkw)

Potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore ..........[KW}

Dati di targa min/ max
Temperatura acqua inuscita [°C] F
Temperatura acqua iningresso (°C] ... -
Temperatura acqua motore lssomeil[°C) et [

Data di dismiSSIoN oo
Alentazione ...
min / max
Temperatura fumi a valle dello scambiatore [°C] ... A
Temperatura fumi a monte dello scambiatore [°C) .../ .
Emissioni di monossido di carbonio CO
mg/Nm® riportati al 8% di O, nei fumi] .. [ e

_ SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione ..o
Falbbricante ..ot e e
MATFICOLAL . aves v st e e e
TIPOLOGIA v e
Potenza termica nominale [massimo recupero] .. (kW]
Potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore .......... (kW)
Datl ditarga min / max
Temperatura acqua in uscita [°C) RO
Temperatura acqua iningresso (°C) ... A
Temperatura acqua motore fsslemcill°Cl ... A

Data di dismissione ...
MOBLLO et e
ALMENTAZIONE 1ot
min / max
Temperatura fumi a valle dello scambiatore (°C) ... f o
Temperatura fumi a monte dello scambiatore [°C) ........ [
Emissioni di monessido di carbonio CO
[mg/Nm® riportati al 5% di 0, nei fumil ... [

Data diinstallazione ...

Fabbricante ..o i
MEEFICOLA. vt s
TIPOLOGIA cove ittt e e
Potenza termica nominale [massimo recupero) ........c..... (k]
Potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore ......... (kw)
Dati ditarga min / max
Temperatura acqua in uscita [°C)

Temperatura acqua iningresso (°C} ... A
Ternperatura acgua motore tsolomeil(°C) o /o

Data di dismissione ...

AUMENTEZIONE 1ot et st e
rrin / max

Temperatura fumi a valle dello scambiatore (°C} ... y

Temperatura fumi a monte dello scambiatore [°C] ... A

Erissioni di ronossido di carbonio CO

[mg/Nm? riportati al 5% di O, nei fumil ... A

Libretto impianto
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COD. CATASTO ALLEGATO lart. 1)

4.7 CAMPISOLARI TERMICI

Carmpo Solare

Data di installazion@ ...

Fabbricante .o e

Collettori .

Superficie totale di apertura .

_ VARIAZIONE DEL CAMPQO SOLARE TERMICO

Data installazione nuova configurazione..

Fabbricante oo v

COUBHOM ...t {n°} Superficie totale di 8pertura ..o, (m?)

Data installazione nuova configurazione....c... ..
FabBriCante ..ot

COUBLEON wovvresvvrese e eresss st s sssn s n°) Superficie totale di PETTUFA e [}

Data installazione nuova configurazione........c.uie.

Fabbricante ...

COUMBHOM (. n°] Superficie totale di 8PErtura ..o [m¥)
Data installazione nuova configurazione.......n.
FabBMCNTE oo mr e erenee
COUBLIOTT wovvrrve e ss s ssnee s n°} Superficie totale di aPErtUFa oo (m?
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ALLEGATO Hiart 1)

4.8 ALTRI GENERATORI

Altro Generatore

AG .
Data di installazion® ... Data di diSMISSIONE .o oo
FabbriCante it e MOTRID oottt
MEBLFICOIE . oo oo cere e
TIDOLOGIB wrcercarieracrmscreenscnseras e samaeresrecesssrsenescrereecesannerecee POENZA UL v ceeormececrmenesansesecrmsesecrescnssenecensence e [kw]

I- SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazion ... e Data di diSMISSIONE ..o e cames s
FabBriCante .ttt MOTELLO oot it st
Matricola..

TIPOLOGIA crvvvvscueeessioeeriees et smei s rasions POIENZA UTILE evvverrevveiemeosieviosessiiesresssi st snaios (kW)
Data di installazione ... Data di diSMISSIONE ....oooieiere e

Modello.

Fabbricante ...

G o o= YOO

TIBOLOGIZ crovrvvvereeeesee et resm s e POLENZE UHLE wovveoeveieree e ressen s (kw]
Data di installazione ... Data di dismissSione ...
FabBricante ..o MOGELLO v et
MEEFCOLAL e e

TIPOLOGIT crrvvee oo eeere e smes e e POIENZA ULILE 1o evsece s eeove e ssee s e e sais s [kw)

Data di installazione ... Data di dismissicne ..

FabDrICaNTE .ot MOBBLLO .ttt et b
MEETICOLA. v e
TIPOLOGIZ o veerrerereeeveer st POTENZE ULILE ovooeeeeeeriee s [kw)
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ALLEGATO Hiart 1)

5.1 REGOLAZIONE PRIMARIA (Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dellimpianto termico}

[] sistema di regotazione ON - OFF
[] sistema di regolazione con impostazione della curva climatica integrata nel generatore

[T} Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica indipendente

Sisterna reg.ne

SR.

Data di installazione
FabbriCante ..o e

Numero punti di regolazione ... e

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione ..o Data di dismissSIone oo v
Fabbricante .. vessiis s MOEUD it
Nurmero punti di regolazione ... Numero lvelli ditemperatura ..o,
Data di installazione .. Data di diSMisSion® .o
Fabbricante e MOAEHD e
Numero punti di regolazione ... Numero livelli di temperatura i

[} Valvole di regolazione {se non incorporate nel generatore]

Data di installazione Data di dismissione ..

Fabbricante Modello
NUMErD diVIE o e Servomotore

Data di dismissicne ..
Modello .
Servomotore

Data di installazicne

Fabbricante .

Numero di vie .

Data di installazione e Data di diSMISSIONE v
Fabbricante .... Modello

Numero divie ... Servomotore ..

[7] Sistema di regolazione multigradine
[[] Sistema di regolazione a Inverter del generatore
[T Altri sistemi di regolazione primaria

DESTIIZIONE GBLSISIEIMIA 1.ttt ree et et et s e s a2t 2t res sk e e
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COD. CATASTO ALLEGATO lart. 1)

5.2 REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE DI ZONA

[] TERMOSTATO DI ZONA O AMBIENTE con controllo ON-OFF

] TERMOSTATO DI ZONA 0 AMBIENTE con controllo proporzionale
[l CONTROLLO ENTALPICO su serranda aria esterna

] CONTROLLO PORTATA ARIAVARIABILE per aria canalizzata

VALVOLE TERMOSTATICHE {rif. UNI EN 215) ] PRESENTI [ ASSENTI
VALVOLE A DUEVIE 1 PRESENTI ] ASSENTI
VALVOLE ATRE VIE [ PRESENTI [ ASSENTI

5.3 SISTEMITELEMATICI DI TELELETTURAE TELEGESTIONE

TELELETTURA [] PRESENT! [T] ASSENTI
TELEGESTIONE [1 PRESENTI ] ASSENTI

Descrizione del sistema [situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dellimpianto termicol

5.4 CONTABILIZZAZIONE

UNITA IMMOBILIARI CONTABILIZZATE sl 1 No
Se contabilizzate: [l RISCALDAMENTO  [] RAFFRESCAMENTO [0 ACQUA CALDA SANITARIA
Tipologia sistema [ diretto [ indiretto

Descrizione del sistema (situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dellimpianto termico)

Descrizione del sistema (sostituzione del sistema)
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ALLEGATOI

6.1 TIPO DI DISTRIBUZIONE

[ Verticale a colonne montanti

[T Orizzontale a zone

[ Canalidaria

Tl A et e A A e e

6.2 COIBENTAZIONE RETE Di DISTRIBUZIONE
[ Assente
[ Presente

6.3 VASI DI ESPANSIONE

VX1 - Capacitd [ e, [] Aperto  [] Chiuso Pressione di precarica solo per vasi chiusi . ... bar)
VX2 - Capacitd (U v, [ Aperto [ Chiuse Pressione di precarica solo per vasi chiusi ............... (bar)
VX3 - Capacitd (1) .. [ aperto [ Chiuse Pressione di precarica solo per vasi chiusi ............... (bar]

6.4 POMPE DI CIRCOLAZIONE (se nori incorporate riel generatore}

Data di installazione ... Data di diSMISSIONE ...vviiiirnivieicsiecsinssimesiirisiomersininees
Fabbricante e e e s MOGELD vt e e e e e e e
Giri variabili Isi [INeo Potenza Nominale ... sies s [kw)
| SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE.
Data di installazione ... Data di dismiSSIONe ..o
Fabbricante .o MOTEID L e
Giri variabili O s ONe POLENZE NOMHINELE oo [k}
Data di installazione ... Data di diSmiSSIoNe .t
Fabbricante . it MOGELD oot s
Giri variabili [Osi [ONe POtenza NOMINALE oo e ieaes {kw]
Data di installazione ... Data di disMISSIONE e s e s ens
FabBriCante ..o MOABUD 1ot
Giri variabili bsi [ONe POtenza NOMINELE .o (kW)
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Radiatori
Termotonvettori
Ventilconvettori
Pannelli radianti
Bocchette
Strisce radianti
Travi fredde
Altro

Libretto impianto




7-3-2014 GAzzETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 55

coD.C ALLEGATO lart. 1)

8.1 ACCUMULI [se non incorporati nel gruppo termico o caldaia)

Accumulo

AC .o
Data di installazion® ..o Data di dismissione ..o
Fabbricante ..o MOTEIE L.
MEETTCOLA v eeeee et e e e CAPACHA cervereeeie et {
O Acqua calda sanitaria Coibentazione: [ Assente

Riscaldamento [ presente

[ Raffrescamento

Data diinstallazione .. Data di dismiSSione o
Fabbricante ... MOTELO oo
MEEFICOLA e CAPEEHE ettt et U
[] Acqua calda sanitaria Coibentazione: [l Assente
L] Riscaldamento L] Presente

[ Raffrescamento

Data di installazione ..o Data di dISMISSIONE cov.vereerrcereer s ene s
FabbriCante ..o anaesni MOBELLO oottt
[ Tolo] OO L0221 T= Lot = OO ]
O Acgua calda sanitaria Coibentazione: [ Assente

Riscaldamento Presente

[ Raffrescamento

Data di installazione ..., Data di diSMISSIONE woc.iveieiei st
Fabbricante ..o MOAELO (i e
Matricola... Capacita ...
[J Acqua calda sanitaria Coibentazione:  [] Assente

Riscaldamenta (1 Presente

[ Raffrescamento

Data di installazione v Data di diSMISSIONE .evvreeiece i

Fabbricante .... Modello .....

MBEICO . orneevir s enesssen it sss e snss s s e CEPACHA ovvvieeeeeisseesssrs s s crsss s enesss st e ]
O Acqua calda sanitaria Coibentaziane: L] Assente

[ Riscaldamento [ Presente

[ Raffrescamento
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ALLEGATO Hiart 1)

9.1 TORRIEVAPORATIVE

Torre

TE o
Data di installazione ... Data di disSmiISSIONe ..o
Fabbricante ... MOTRLD oo
MEEFICOLE ©ervoeeeeee e Capacita NOMINALE ... e (U
Numero ventilatori ..o THpO Ventlator e

l- SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione ... Data di diSmiSSIoNe i i et
Fabbricante ............ b e MOTELLO i
Matricola Capacita nominale ...

NUMEFD VENEILATO Lottt TIPO VENTILBTONT oottt et
Data di installazione ... Data di dismiSSIoNe .o
Fabbricante .o e e MOAEHD ....ciii et e e e
MEEFCOLE v e e Capacita NOMINGLE it ]
Numero ventilator! ... Tipo vantilator i
Data di installazione ... e Data di diISMISSIONE ..ttt
Fabbricante ....

MAEFICOLA oottt Capacitd NOMINGLE ..o ]
NuUmMero ventilator ... e TIPO VENTIBIONT oevv vt e

Data di dismissione ..

Data di installazione ...

FabbriCante oo e MOBEUO ..ot ectree st iracre s s ecrcn
MEEFICOLE Lo e Capacita NOMINALE ... ecer s e crerion (1
Numero ventilatornt ... TIpO VENHLETON oo
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ALLEGATO Hiart 1)

9.2 RAFFREDDATORI DI LIQUIDO (a circuito chiuso)

Raffreddatore

RV .
Data di installazion® ... Data di dismissione ..
Fabbricante ... MOARUE ..
MAETICOLAL . coe e
Numero ventilaton e Tipo ventilator .o

 SOSTITUZIONI DEL COMPONENTI

Data di installazione ... i Data di disMISSIONE i i
Fabbricante .. MOLELLD i
Matricola..

NUMEro VERTILATON vevie et TIPO VENTILATOTT 1.ttt

Data di installazione oo e Data di dismiSSIONE wooiiee s e
Fabbricanta ... MOABHD .o
MEEFTCOLE. e

NUMEro ventilator ..o Tipo ventilator .o v

Data di installazione ... Data di diSMISSIONE w..eveimieiieci st
Fabbricante ... Modello ..

Matricola....c..ovceircinncns

NUMEro ventilator ..o TipoO Ventlator ..o e s

Data di installazione ...

FabBriCante ..o MOTBLLD Lot cnier s e secn et s s e

Matricola.. e

Numero ventilatorn ... e Tipo VenTIlator oo

Data di dismissione ...
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ALLEGATOI

9.3 SCAMBIATORI DI CALORE INTERMEDI [per acqua di superficie o di faldal

Scambiatore

e delli

e

ituazion bt
atail progressivo del corponenie acui la sehsda s rifer

indicare nella P

Data di installazione ... Data di dismISSIONE oo

Fabbricante v i MOl i s

| SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione ... Data di diSMiSSIONE ..ot s

FabBrICANTE .t MOTELO et

Data di installazicne .. Data di dismissione .

Fabbricant® oo MOBELO oot
Data di installazion® . Data di dismiSSIONE .ot e
FabBricante ... MOABIO .o

Data di installazione .. Data di dismissione

Fabbricante ... MOTEUD oo
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ALLEGATOI

9.4 CIRCUITI INTERRATI A CONDENSAZIONE / ESPANSIONE DIRETTA

Circuito

parte trattaogia

| Siluazione alla primia installszione o alla ristruttura

ne deltimpianto t

Data di installazione ...
LUNGRZZE CIMCUIO oo v ceees e e [m)
Superficie dello scambiatore i im?

Data di dismissions ..o

Profondita d'installazione ...

OSTIHTUZIONI DEL COMPONENT

Data di installazione .

Lunghezza circuito ...

Data di dismissione

Superficie dello scambiatore ... i (m?) Profonditd d'installazion® ..., {m)
Data di installazion® ... i Data di dismiSSIone oot neane
LUNGNBZZE CIFCUID oeeeoereiaceee v senerersenaresceeneee {m]

Superficie dello scambiatore ..o, {m?) Profonditd d'installazione .......co.coeevioceovnscsnosnsi e [m]

Data di installazione .

Data di dismissione

LUNGNEZZA CIFCUILD covvvecriesvecveees i s eeneare e {m)
Superficie dello scambiatore ... ieeesnens {m?) Profonditd d'installazione ..o {m)
Data di installazion® ... Data di disMISSIONE oo
LUNGREZZA CIFEUIO wvovvirecrirereriis e enne e rsenss e {m]
Superficie dello scambiatore ..o m? Profonditd d'installazions ....o..ccvervceeoncennscvnceneeen, (M}
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cop.C

ALLEGATO Hiart 1)

9.5 UNITA DI TRATTAMENTO ARIA

Unitd TA.

UT o,
Data di installazione .o Data di dISMISSIONE vt ss vttt seenes e
Fabbricante ..o MOAELLO v s
MAEFICOLE o
Portata ventilatore di Mandata ... (/) Potenza ventilatore di mandata ....cooverneiceeeneneinrinns (k)
Portata ventilatore di Fpresa o ersieeserenns [i/s) Potenza ventilatore di Mpresa ..o [kw]

STITUZION DEL COMPONENT

Data di installazione ... Data di diSmiSSIoNe e
Fabhricante v e MoEEllo i e
MEEFCOLE « oo

Portata ventilatore di Mandata «oooeoeeneioenscerenenns [l/s) Potenza ventilatore di mandata ... (kW)
Portata ventilatore di Mpresa ..o, [l/s) Potenza ventilatore di ripresa ... (k]

Data di installazione ... Data di dismissione ..

Fabbricante o MOAello i s
MEEFICOLE vttt

Portata ventilatore di Mandata .........ooooeeeerecrmmeennnees Vs) Potenza ventilatore di Mandata ... eeerreeeeeresne: [kw)
Portata ventilatore di Fpresa .o {l/s) Potenza ventilatore di ripresa ... [kw)
Data di installazione ... Data di disSMiSSIONE ..oviveiiiiieasee e e
Fabbricante ..o MOABLO e e

MaEFICOLA covivivciccn it

Portata ventilatore di mandata ..o, (/5] Potenza ventilatore di mandata ..o (kW]
Portata ventilatore gi Mpresa e esseeseneens {l/s) Potenza ventilatore di ripresa v (kw)
Data di installazione ........... JE PP e Data di disMISSIONE i i e
FabDrICANTE i ensinaene MOBEUO (oot cctrer e .
MBETICOLE .ot v et s

Portata ventilatore di Mandata ..o (t/s) Potenza ventilatore di mandata ..o, (kw)
Portata ventilatore di TiPresa ..o ooevsecoorneroiernnos {l/s) Potenza ventilatore di Fipresa ..o vceovscviresien [lew)
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ALLEGATOI

9.6 RECUPERATORI DI CALORE [aria ambiente)

Recuperatore A ; e . v . L |
_ Situszoneolla prima installozione g alla rstryiiurazione deflioipianto ermicg.
RC oo _ Indicare nella parte ratteqgiata il progressive del componente s cul la schedasi nierisce
Data di installazione ..o Data di dismissione ..o o

Tipologia ...
[ Installato in U.TA o VM.
I indipendente

Portata ventilatore di mandata ... {i/s) Potenza ventilatore di mandata ... (k)

Portata ventilatore di ripresa ..o {{/s} Potenza ventilatore di ripresa ..o [kw)

S0STITUZION] DEL COMPONENTE

Data di installazion® ... Data di dismiSsione .
TIPOLOGI 1evee ettt e

[ Installato in U.TA. o VM.C.

] Indipendente

Portata ventilatore di mandata .. Potenza ventilatore di mandata ...

Portata ventilatore di ripresa ... Potenza ventilatore di Fipresa ..o

Data di installazione ..o Data di dismissione (...
TIPOLOGIE cviin i e

O installato in U.T.A o VM.C.

[ indipendente

Portata ventilatore di mandata ... /8] Potenza ventilatore di mandata ... kW]

Portata ventilatore di fipresa oo (l/s) Potenza ventilatore di ripresa e ecssnsssennes kw)
Data di installazione ... e sserre s e Data di diSMISSIONE ...cverriecsiies e corsiean e
TIPOIOGIA oot s

[ installato in UT.A. 0 V.M.C.
[] Indipendente

Portata ventilatore di mandata Potenza ventilatore di mandata ...

Portata ventilatore di ripresa ..o o Vs Potenza ventilatore di ripresa ..o
Data di installazione ... Data di dismissione ...
TIPOLOGIA v s

[T instattato in U.TA o VM.C.
] Indipendente
Portata ventilatore di mandata ..o /5] Potenza ventilatore di mandata ... {kw)

Portata ventilatore di ripresa oo {i/s) Potenza ventilatore di ripresa ... e [kw]
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ALLEGATOI

10.1 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Impianto i : i | i |
P _ Situazioneslis prima installozione o atlaristrutturazione dellimplanio termicn.
VM o - Indicare nells parte tralteggiats il progressivo del comparierite 8 cui la scheds sipiierisce

Data di installazione

Fabbricante ..

Tipologia: [J Sola estrazione

[l Flusso doppic con recupero tramite scambiatere a flussi incrociati

[l Flusso doppio con recupero termodinarnico

L0 IO oo e
Massima Portata @ria ..o eeeoneeeseneceienes s [m*/hl  Rendimento direcupero / COP o

........................................................ Data di disMISSIONS i e
Modello ...

Data di installazione

Tipologia:

Fabbricante ........v...

Massima portata aria ...

........................................................ Data di diSMISSIONE vuvuiercrerees e s
........................................................ MOGEUD Lo e e

[] Sola estrazione

[} Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati

L1 Flusso doppio con recupero termodinamico

L IO oo e

.. [m¥fh] Rendimento di recupero / COP ....

Data di installazione

Tipologia:

Fabbricante ...

........................................................ Data di diSMISSIONE (oo
........................................................ MOdello v

[ Solaestrazione

L] Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati
[] Flusso doppio con recupero termodinamico
]

AEIO stk b heeeeires
Massima POrtata aria ..o oo nceseerseeeesossina [m¥%hl  Rendimento di recupero / COP ...
Data di installazione ... Data di diSMISSIONe .o
FabbriCante ..o cnenes MOAEUD o
Tipologia: Sola estrazione

Ll

[ Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati

] Flusso doppio con recupero termodinamico

0 AEFO oo s e e

Data di installazione

Tipologia:

Fabbricante .o

Massima portata aria ...

........................................................ MOARLLE <ottt

[] Sola estrazione
[ Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati
% Flusso doppio con recupero termodinamico
AALETD oottt et f e £+t e ch et
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